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DISPERSORE DI TERRA IN POZZETTO

IDRANTE UNI 45

ATTACCO VV.FF. UNI 70

POZZETTO DI ISPEZIONE

SARACINESCA

TUBAZIONE RETE IDRICA ANTINCENDIO  DN 75 SP. 6.8 mm

CAVO IN RAME DELLA LINEA DI TERRA 

TUBAZIONE RETE IDRICA ANTINCENDIO DN 63 SP. 5.8 mm

ALIMENTAZIONE LOCALE POMPE ANTINCENDIO PRIVILEGIATA

AREA STERRATA

GIARDINO ESTERNO

CORDOLO IN CALCESTRUZZO DI DELIMITAZIONE MARCIAPIEDI
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