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LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA
VIA METASTASIO - SELARGIUS - SU PLANU
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

PROGETTISTA:

PRATICA N°: 99

FILE DWG: Tavola B2.dwg

DATA: Ottobre 2016

ELABORATI:

POST OPERAM
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e attività speciali

AULA B

 73.94 m²

Area attività ordinate a tavolino

104.64 m²

Area attività LIBERE

e attività speciali

AULA C

74.15 m²

Area attività ordinate a tavolino

e attività speciali

AULA A

74.02 m²

Area attività ordinate a tavolino

AULA A

16.83 m²

Area attività pratiche

75.75 m²

Area refettorio

17.14 m²

cibi pronti

6.25 m²

Area rip.

8.91 m²

Area rip.

3.13 m²

Antibagno

3.13 m²

WC

locale caldaia

Accesso al

AULA D

33.32 m²

ordinate a tavolino

AULA B
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Area attività pratiche
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PROSPETTO 3

140

95

Blocco servizi 1, 2, 3a e 5

Servizio igienico già ristrutturato

Posteriore
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BLOCCO SERVIZI 5BLOCCO SERVIZI 1

BLOCCO SERVIZI 2 BLOCCO SERVIZI 4

BLOCCO

300

Area deposito

Nuova rampa per

uscita di emergenza

Nuova uscita

 di emergenza

LAVORAZIONI PREVISTE

1) Sostituzione porte interne: rimozioni porte interne, adattamento vani porte interne, montaggio nuove porte interne

2) Modifica schema corpi illuminanti - Impianto elettrico (Vedi Tav. E1)

3) Tinteggiatura interna pareti di tutto l'edificio

4) Realizzazione uscita di sicurezza (Area refettorio)

5) Realizzazione rampa per uscita di sicurezza

6) Realizzazione pensilina ingresso (Vedi Tav. B1 e Tav. C1, C2 e C3)

7) Demolizione e ripristino porzione intonaco Aula C

8) Ristrutturazione servizi igienici (Blocco servizi 1, 2, 3a e 5): demolizioni,rimozioni, rifacimento impianto idrico,

sostituzione sanitari, sostituzione porte interne WC, rifacimento pavimentazione, rifacimento rivestimenti, tinteggiatura

(non oggetto d'intervento)

Servizi igienici da ristrutturare

Blocco servizi 3b e 4
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WC

1.06 m²

Area attività libere

AMBIENTE

104.64 m²

Area refettorio 75.75 m²

Area deposito cibi pronti 17.14 m²

Area ripostiglio 6.25 m²

Area ripostiglio 8.91 m²

Antibagno 3.13 m²

Area attività ordinate a tavolino e attività speciali - AULA B 73.94 m²

Area attività pratiche - AULA B 16.82 m²

Antibagno - AULA B 14.15 m²

WC - AULA B 1.65 m²

WC - AULA B 1.65 m²

WC - AULA B 1.80 m²

Area attività ordinate a tavolino e attività speciali - AULA D 33.32 m²

Antibagno - AULA D 8.02 m²

Bagno - AULA D 4.62 m²

WC - AULA D 1.06 m²

WC - AULA D 1.08 m²

WC - AULA D 1.06 m²

Area assistenti - Spogliatoio 4.55 m²

AREA

Servizio igienico insegnanti 4.56 m²

PERIMETRO
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Area attività ordinate a tavolino e attività speciali - AULA A 74.02 m²

Area attività pratiche - AULA A 16.83 m²

Antibagno - AULA A 14.17 m²

WC - AULA A 1.80 m²

WC - AULA A 1.65 m²

WC - AULA A 1.65 m²

36.06 m

16.48 m

16.28 m

5.78 m

5.54 m

5.54 m

Area attività ordinate a tavolino e attività speciali - AULA C 74.15 m²

Area attività pratiche - AULA C 17.24 m²

Antibagno - AULA C 12.69 m²

WC - AULA C 2.18 m²

WC - AULA C 1.75 m²

WC disabili- AULA C 4.47 m²

36.28 m

16.67 m

14.57 m

6.97 m

5.78 m

8.46 m

Blocco servizi 1

Blocco servizi 4

Blocco servizi 2

Blocco servizi 5

Blocco servizi 3b

Blocco servizi 3a
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Porzione di intonaco da demolire e

ripristinare per un altezza di un metro
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